
Cách tẩy trùng tốt nhất các giếng đào hay khoan 
nên để cho người thầu về đào giếng làm, tại vì chủ 
nhân rất khó tự mình hoàn toàn tẩy trùng những giếng 
này.

Nếu nghi ngờ giếng có thể bị ô nhiễm, liên lạc với  
sở vệ sinh của tiểu bang hay địa phương để lấy ý kiến 
về cách tẩy trùng giếng của bạn. Những đề nghị sau 
đây nhằm bổ sung những biện pháp đề phòng sau 
khi bị lụt do các cơ quan vệ sinh ở tiểubang và địa 
phương ban hành. 

Khám Xét Máy Bơm và Giếng
Tình Trạng Lụt Ở Giếng  – Nước lụt chảy nhanh có thể quấn theo những mảnh vụn có thể 

làm lỏng dụng cụ của giếng, dẩy lỏng đồ xây giếng hay ống giếng. Cặn bùn trong nước có thể 
làm rỉ sét bộ phận của máy bơm.  Nếu giếng không được đậy kín, cặn bùn và nước lụt có thể 
vào được trong giếng và làm ô nhiễm.  Giếng hơn 10 năm tuổi hay sâu dưới 50 bộ đo, rất có thể 
bị ô nhiễm tuy rằng bề ngoài hình như không có bị hư hại.  Nước lụt có thể làm giếng sụp đổ.

Hệ Thống Điện – Sau khi nước lụt đã rút đi và hệ thống điện trở lại khô ráo, đừng khởi động 
các máy cho đến khi hệ thống dây điện đã được thợ điện có đủ kinh nghiệm hay người thầu 
chuyên môn về giếng hay máy bơm kiểm tra. 

Sử Dụng Máy Bơm – Tất cả máy bơm và bộ phận của nó có thể bị cặn bùn và nước lụt làm 
hư hại.  Máy bơm kể cả ống chuyển tiếp và hộp số phải được rửa sạch hết cát và bùn.  Nếu máy 
bơm không được rửa sach và cho dầu mỡ không đúng cách thì có thể bị cháy máy.  Tìm sự giúp 
đỡ của người thầu về máy bơm hay giếng có khả năng để rửa, sửa chữa hay bảo trì các loại máy 
thuộc nhiều kiểu khác nhau. 

Nên Làm Gì Sau Khi Bão Lụt
CHÚ Ý THÂN TRỌNG !

ĐỪNG BẬT MÁY BƠM NƯỚC LÊN. 
Có thể bị điện giựt và làm hư hại giếng hay 

máy bơm nếu nó đã bị ngấm nước lụt. 

CHÚ Ý THÂN TRỌNG !
ĐỪNG RỬA HAY GIẶT  
BẰNG NƯỚC GIẾNG.   

Người uống nước, rửa hay giặt với nước từ ở 
giếng cá nhân đã bị ngấm nước lụt sẽ có nguy 

cơ bị  bệnh..

Tổng Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kì



Tẩy Trùng Khẩn Cấp Cho Giếng Đã Bị Lụt
Trước khi tẩy trùng : Kiểm tra tình trạng của giếng. Phải chắc chắn 

là không có dây điện hư hay hở.  Nếu thấy hư hại thì gọi thợ chuyên môn 
trước khi dùng bắt đầu tẩy trùng.

Bước 1
Nếu nước đục hay có bùn, để cho nước chảy ra từ vòi 

nước ở ngoài với dây nước gánh vào vòi tới khi nước 
trong và không có bùn.  

Bước 2
Xác định giếng loại gì và làm sao để đổ thuốc tẩy xuống giếng. Có loại 

giếng có niêm vệ sinh  với lỗ thông hơi hay là nút có thể mở ra được (a).  
Nếu giếng là loại đào hay khoan, nguyên cả nắp có thẻ nhấc ra được để đổ 
thuốc tẩy vào (b).

Bước 3
Lấy 1 gallon thuốc tẩy và  cái phểu (nếu cần) và đổ thuốc vào trong giếng rất cẩn thận. 

Bước 4
Sau khi đổ thuốc tẩy, mở nước và cho chảy vào giếng tới khi 

ngửi được mùi clo từ ống nước. Tắt nước đi.  

Bước 5
Mở tất cả vòi nước lạnh ở trong và ngoài nhà tới khi ngửi được mùi clo ở 

từng cái vòi và tắt đi tất cả các vòi. Nếu có hệ thống lọc hay chỉnh nước, tránh 
chuyển đổi qua hệ thống trước khi mở vòi nước ở trong nhà.

Bước 6
Dợi từ 6 tới 24 giờ sau trước khi mở nước lên lại. Quan trọng : tạm thời không được uống 

nước, dùng để nấu ăn, tắm hay giặt với nước giếng trong thời gian này.  Nước có chất clo rất 
cao.

Bước 7
Sau khi đợi qua thời gian trên, vặn vòi nước ở ngoài có ống nước gánh vào rồi và 

xả nước ra chỗ nào an toàn mà không chạm đến cây cối, ao hồ, sông hay hệ thống 
khuẩn nhiễm.  Xả nước đến khi không còn mùi clo. Tắt nước đi. 

Bước 8
Hệ thống nước đã được tẩy trùng và có thể dùng được. 

Bước 9
Tới 10 ngày sau khi tẩy trùng nên thử nghiệm nước để biết có vi trùng hay không. 

Materials Needed:

•   một gallon thuốc tẩy không 
có mùi nước hoa 
•   găng tay cao su; 
•   kính bảo vệ mắt; 
•   quần áo cũ;
•   cái phễu.



Lấy Mẫu và Thử Nghiệm Nước Giếng

Liên lạc với sở vệ sinh để lấy nước giếng và thử 
nghiệm nó để biết có bị lây nhiễm gì không. Hoặc gọi 
nhân viên phòng thử nghiệm liên bang để được cung 
cấp địa chỉ phòng thí nghiệm được Nhà nước công 
nhận. Ông  Bà có thể tìm số điện thoại này qua đường 
dây nóng về nước uống an toàn (1-800-426-4791).

Nếu sở vệ sinh phát lọ vô khuẩn để lấy nước từ 
giếng của tư nhân để lấy mẫu nước, thì làm theo 
những chỉ dẫn về việc sử dụng những lọ này.

Sau khi bơm sử dụng lại được rồi sở vệ sinh sẽ lấy 
nước và thí nghiệm theo định kì đều đặn.

CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO 

Nếu không chắc chắn về sự an toàn của nguồn nước giếng, hãy theo khuyến cáo của sở vệ sinh về việc dùng 
nước để uống và tắm.

Nên nhớ là bất kì trang thiết bị nào dùng điện sau khi bị 
lụt có nguy cơ về điện giựt; hãy tham khảo thợ điện có giấy 
chứng nhận đủ trình độ. Giày cao su và găng tay vẫn không 
đủ để tránh điện giựt. 

Tẩy trùng giếng sẽ không bảo vệ khỏi những chất hóa 
học, sắt, và các loại ô nhiễm  khác. Nếu nghi có ô nhiễm, vì 
ở gần những nguồn gây ô nhiễm này, cần phải dùng phương 
pháp đặc biệt để xử lí.

Thông tin về những đơn vị xử lí nước trong nhà (cũng 
gọi là đơn vị những điểm sử dụng và điểm đầu vào) được Tổng Cục Bảo Vệ Môi Trường cung cấp qua số 
đường dây nóng của văn phòng bảo vệ nước uống an toàn (1-800-426-4791).

Nếu thấy những thùng đựng chất hóa học (cả thùng phi) trong khuôn viên nhà bạn, gọi đến sở vệ sinh của 
tiểu bang hay địa phương hay đến đường dây nóng Superfund (1-800-424-9346) 

Để lấy tin tức về tình trang trong dài hạn của phẩm chất nước ở trong vùng, tham khảo với sở vệ sinh của 
tiểu bang hay địa phương.

Chủ nhân của giếng có thể biết về cách xây cất giếng, hay kết qủa thử nghiệm nước của mình và chia sẻ vói 
sở vệ sinh của tiểu bang hay địa phương sẽ giúp họ xác định tình trạng của phẩm chất của nước.

Không nên dùng hệ thống hố phân tự hoại ngay sau khi bị lụt. Khu ruộng ngấm nước sẽ không sử dụng được 
cho đến khi nước ngầm dưới đất đã rút đi. Những ống cống vệ sinh có thể bị bể trong lúc lụt.

Chú Ý Thận Trọng !  Do diện lụt rộng và tốc độ 
và hướng chảy của nước ngầm, nhiều tháng sau 
khi bị lụt, nước giếng có thể vẫn không an toàn 
để được sử dụng.  Giếng có thể bị ô uế bởi vi 
trùng và các chất gây ô nhiễm khác. Nước bẩn 
từ hố phân tự hoại không hoạt động tốt hay  rò 
rỉ chất hoá học có thể ngấm vào đất và làm ô 
nhiễm nước ngầm dưới long đất tuy rằng nước 
đã được thử và được đánh giá là an toàn.
Cần phải có những biện pháp  thân trong lâu 
dài, qua thử nghiệm đều đặn nhiều lần, để bảo 
vệ sự an toàn của việc dùng nước uống.   
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